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Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses endet am 01.11.2014.
Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf den oben bezeichneten Probekörper. 
Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt 
werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig. 
Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seiten und 13 Anlagen. 

PRÜFZEUGNIS Nr. 120003317.20-02
1. Ausfertigung

Auftraggeber

DORMA GmbH & Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48 

D-58256 Ennepetal

Auftrag

Prüfung von Schließfolgereglern nach DIN EN 1158: 2003-04 (Ref.Nr. EN 1158: 1997 +A1:2002 D). 
Die Prüfungen sind einschließlich der zusätzlichen Anforderungen nach Anhang A durchzuführen. 

Beschreibung der Proben 

Im Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) „Dorma ED 100/ED 250“ eingebaute 
Schließfolgeregler „DORMA  ESR Set“ und Mitnehmerklappe „DORMA MK 396“ oder 
 „DORMA MK 397“.
Die Montage der Schließfolgeregler erfolgt gemäß Anlage 2-3. 

Beschreibung der Prüfung und Prüfungsergebnisse 

Siehe Prüfbericht Nr. 120003317.20-01. 

Beurteilung der Prüfergebnisse und Klassifizierung 

Die Schließfolgeregler „DORMA  ESR Set“ gem. Anlage 1 bis 13 erfüllen in Verbindung mit den
Mitnehmerklappen „DORMA MK 396“ bzw. „DORMA MK 397“ die Anforderungen der DIN EN 1158 und 
sind gem. Abs. 4 wie folgt zu klassifizieren: 
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Dortmund, den 06.11.2009 
Im Auftrag 

H. Jansen 
Leiter der Prüfstelle
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