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* Optional: Besondere Verdrahtung, damit im Betrieb das PR-Modul alle
24 Stunden getestet werden kann und ein Defekt sofort erkannt wird.

* Optional: Special wiring, so the PR module can be tested every
24 hours and a fault will be recognized immediately.
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* Einstellungen in der TMS Soft
Der Betrieb mit dem PR-Modul muss in TMS Soft
(ab Version 4.5.139) aktiviert werden: Reiter „SVP-
Funktionen“, „Betrieb mit PR-Modul“ ankreuzen.

* Settings in TMS Soft
The operation with the PR module needs to be activated
separately in TMS Soft (version 4.5.139 or higher):
Tab „SVP functions“, checkbox „run with PR module“.
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